
(管理建築士 一級建築士 第123908号 山田 美光)

TEL 027(221)3889     FAX 027(221)5697[代表]  027(221)5303[設計部]

一級建築士事務所 群馬県登録第24号

図面番号工事名 縮尺(A1) 縮尺(A3)図面名製図 製図 検図 設計(年月) 訂正(年月) 設計者竣工(年月)一級建築士事務所／測量設計事務所

測量業事務所     国土交通省登録第(10)-6692号
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T.FUKUDA
一級建築士 大臣登録 第371260号 福田　剛2023.01 改修後 厨房機器平面図
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一級建築士 大臣登録 第371260号 福田　剛 改修前後 厨房機器リスト１
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＊機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。

No. 品　　　名 備　　考
寸　　法 数

量

型　　式
給水 給湯 排水

蒸　　気 ガ ス（LPG） 電 気（50Hz）kW
フード

給気 排気 消費量 圧力 接続 消費量 1P100V 1P200V 3P200V

間口 奥行 高さ kg/H MPa kW

既　

設

＊ガス消費量　1KW/h=860Kcal/h

撤　

去

移　

設

新　

設

＊移設には取外し再設置機器を含む

Ｓ Ｍ Ｓ Ｍ Ｓ Ｍ

B14 全自動軟水器 330 470 905 1 15A 40A 0.03 標準通水量：25㍑/分、コンビオーブン3台へ供給

B15 1000 775 1800 3 15A 40A 20A 58.0 0.84 要

● MSX-60

ACO-202GS特

●

コンビオーブン●改 ガス式、20段ラック･カート付、全自動軟水器対応（※LPGから都市ガス仕様へ改造すること）

B36 トラックイン熱風食缶消毒保管機 2200 2000 2200 2 20Ax2 20Ax2 50 0.2 3.06● ISCT-W2200-S

B41 トラックイン熱風食器消毒保管機 1540 1930 1970 3 20Ax2 20Ax2 44 0.2 3.06

● B50 連続フライヤー 7005 1840 2525 1 DESKC-53A-X
20A

15Ax2

20A

15A
床 92.405 ダクト

電気式　能力:4100個/h(冷凍コロッケ60g)
OMC-3090WA・STC-550-X・OT-17D付

● ISCT-WW40N-S

●

B64 冷凍庫 1500 800 1910 2 HF-150A3-1-ML 40A 0.667 有効内容積:1340L

B66
トラックインタイプ

蒸気式消毒保管機
2260 2820 2150 2 TSW-64W-S 20Ax2 20Ax2 72 0.2 6.0 機器天井板有り

B67
トラックインタイプ

蒸気式消毒保管機
1180 2820 2150 4 TSW-34W-S 20Ax2 20Ax2 36 0.2 3.0 機器天井板有り

B68 食缶用カート 1170 830 1691 TSWC-20特 棚数:2段　上段フタ専用棚仕様16

●

●

●

●

C51 移動シンク 900 850●

●

1500 S1-159MDB1

C54 コンテナ 1272 752 1500 SKC-特

学校給食西部共同調理場調理室ほか大規模改造工事（第４期）

11 既設品同等品（棚等の詳細は事前打ち合わせを行うこと）　※既存コンテナは同じ台数を有価物として処分すること。


	建築（西部）再
	00_表紙
	01_図面リスト
	02_建築改修工事特記仕様書１
	03_建築改修工事特記仕様書２
	04_建築改修工事特記仕様書３
	05_建築改修工事特記仕様書４
	06_建築改修工事特記仕様書５
	07_建築改修工事特記仕様書６
	08_配置図
	09_求積図
	10_平面図（改修前）
	11_平面図（改修後）
	13_平面詳細図（改修前）
	14_平面詳細図（改修後）
	15_改修前展開図１
	16_改修前展開図２
	17_改修前展開図３
	18_改修前展開図４
	19_改修後展開図１
	20_改修後展開図２
	21_改修後展開図３
	22_改修後展開図４
	23_改修前後１階天井伏せ図
	24_既存建具リスト・改修建具表・部分詳細図
	25_仮設計画図

	電気（西部）再
	01_特記仕様書
	02_動力制御盤図
	03_動力設備改修後1F平面詳細図（洗浄室ﾙｰﾌﾌｧﾝ配線更新追加）
	04_照明器具姿図
	05_電灯設備　改修後 １階平面詳細図
	06_弱電設備　改修後 １階平面詳細図
	07_自動火災報知設備　改修後 １階平面詳細図
	08_ｺﾝｾﾝﾄ設備既存撤去1F平面詳細図
	09_電灯設備既存撤去１F平面詳細図
	11_自動火災報知設備既存撤去1階平面詳細図

	機械（西部）再
	01_特記仕様書1
	02_特記仕様書2
	04_衛生設備　1階平面図(改修後)
	05_衛生設備　1階平面詳細図(改修後)
	06_換気設備　1階平面図(改修後)
	07_空調換気設備　2階平面図(改修後)
	09_衛生設備　機器表(改修前)

	厨房（西部）再
	01_改修前 厨房機器平面図
	02_改修後 厨房機器平面図
	03_改修前後 厨房機器リスト１
	04_改修後 厨房機器単品図１（参考図）
	05_改修後 厨房機器単品図２（参考図）
	修正中05_改修後 厨房機器単品図２（参考図）




